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Recommandations de sécurité:

Veuillez lire les informations suivantes attentivement avant de
mettre en service I'appareil. Linstallation et la mise en service
de I'appareil doivent é&tre effectuées selon les régles techniques
en vigueur. Respectez les régles de prévention contre les accidents
de travail. Toute utilisation contraire aux modalités d'application
du présent manuel ainsi que toute modification entreprise pendant
le montage de I'appareil provoquent I'exclusion de responsabilité
du fabriquant. Respectez, en particulier, les régles techniques
suivantes:

DIN 4757, 1ére partie

Installations de chauffage solaire avec eau et mélanges d'eau
comme liquides caloporteurs; recommandations de sécurité
DIN 4757, 2éme partie

Installations de chauffage solaire avec des liquides caloporteurs
organiques; recommandations de sécurité

DIN 4757, 3éme partie

Installations de chauffage solaire; capteurs solaires; définitions;
recommandations de sécurité; contréle de la température de
stagnation

DIN 4757, 4éme partie

Installations solaires thermiques; capteurs solaires; déter-
mination du degré d'efficacité, de la capacité thermique et des
pertes de pression.

De plus, les normes européennes CE suivantes sont en cours
d’élaboration:

PrEN 12975-1

Installations solaires thermiques et leurs composantes; capteurs,
1ére partie: directives générales.

PrEN 12975-2

Installations solaires thermiques et leurs composantes; capteurs
2éme partie: processus de vérification

PrEN 12976-1

Installations solaires thermiques et leurs composantes;
installations préfabriquées, 1ére partie: directives générales
PrEN 12976-2

Installations solaires thermiques et leurs composantes;
installations préfabriquées, 2éme partie: processus de vérification
PrEN 129771

Installations solaires thermiques et leurs composantes;
installations assemblées a fagon, 1ére partie: directives générales

|2

1.2.9  Systeme de chauffage solaire avec augmentation de
température de retour du circuit de chauffage ............ 9
2. Utilisation et fonctionnement .........cocevvevreeeeee 10
24 Touches de réglage......... et 10
22 Ecran System Monitoring . . s 10
2.2 Indicateur de canaux ......... 10
2.2.2 Réglette de symboles .......civncineirecns - 10
223 Indicateur de schémas de systémes...........ccocvevicrunnens 1
2.3 Signification des YOYants ..........csmmenssmes 1
2.34 Voyants de l'indicateur de schémas de systémes ..... 11
232  Voyants LED : : T
3; Premiére mise en service 12
4. Parameétres de réglage et canaux d’affichage 13
4.1 Présentation des canaux ... . 13
4.1.1-5 Canaux d'affichage. " R |
4.1.6-21 Canaux de réglage : .16
5. Détection de panne wae 21
5:1 Divers 22
6. ACCESSOITES 1ivvvenrrmsssnirsersrnssrnrssnnssssnssnssnssssnnrses &4

PrEN 12977-2

Installations solaires thermiques et leurs composantes;
installations assemblées & fagon, 2éme partie: processus de
vérification

PrEN 12977-3

Installations solaires thermiques et leurs composantes;
installations assemblées a fagon, 3éme partie: contrdle d'efficacité
de réservoirs a eau chaude.

Achevé d’'imprimé

Ce manuel d'instructions pour le montage et |'utilisation de
I'appareil est protégé par des droits d’auteur, toute annexe
inclue. Toute utilisation en dehors de ces mémes droits
d'auteur requiert l'autorisation de la société RESOL -
Elektronische Regelungen GmbH. Ceci s’applique en
particulier a toute reproduction / copie, traduction, microfilm
et a tout enregistrement sur systéme électronique.

Editeur: RESOL - Elektronische Regelungen GmbH
Indication importante

Les textes et les illustrations de ce manuel ont été réalisés
avec le plus grand soin et les meilleures connaisances
possibles. Etant donné qu'il est, cependant, impossible
d’exclure toute erreur, veuillez prendre en considération ce
qui suit:

Vos projets doivent se fonder exclusivement sur vos propres
calculs et plans, conformément aux normes et directives
DIN valables. Nous ne garantissons pas 'intégralité des textes
et des dessins de ce manuel; ceux-ci n'ont qu'un caractére
exemplaire. Lutilisation de données du manuel se fera a
risque personnel. L'éditeur exclue toute responsabilité pour
données incorrectes, incomplétes ou érronées ainsi que pour
tout dommeage en découlant.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.





































































