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Impressum

Ce manuel de montage et d'opération y inclus toutes ces
parties sont sujet de droit d'auteur. D'autres utilisations en
dehors de ce droit d'auteur sont sujets de l'accord de la
société RESOL - Elektronische Regelungen GmbH. Cela
s'applique en particulier sur des multiplications/copies,
traductions, copies sur microfilm et le stockage dans des
systémes électroniques.

Editeur: RESOL Elektronische Regelungen GmbH

Notice importante
Les textes et dessins de ce manuel sont établis avec le plus
grand soin et a notre meilleure connaissance.

Recommandations de sécurité:

Avant d'installer et de mettre en service I'appareil, lisez s.v.p.
avec attention les directives suivantes. Alors vous éviterez des
endommagements a votre installation qui pourraient étre suite
d'une faute manutention.Veillez a ce que le montage soit adapté
aux circonstances locales. L'installation et l'opération doivent
étre faites suivant les régles communes de la technique. Les
régles de prévention d'accidents sont a respecter. Des applications
contraires aux applications pour lesquelles |'appareil est construit
ainsi que des modification inadmissibles lors du montage ou de
la construction ménent a l'exclusion de toute responsabilité. En
particulier les suivants régles de la technique sont a respecter:

DIN 4757, partie 1
Installations solaires thermiques avec de I'eau et des mélanges
d'eau comme liquide caloporteur, recommandations de sécurité
DIN 4757, partie 2

Installations solaires thermiques avec des liquides caloporteur
organiques, recommandations de sécurité

DIN 4757, partie 3

Installations pour chauffage solaire, capteurs solaires, définitions,
recommandations de sécurité, essai de la température de
stagnation

DIN 4757, partie 4

Installations pour chauffage solaire, capteurs solaires, définition
du rendement, de la capacité thermique et des pertes de charge
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Comme on ne peut pas exclure des erreurs, nous voulons
attirer |'attention a ce qui suit: Les données de base de vos
projets seront uniquement des propres calculs a 'aide de
normes et prescriptions DIN valables. Nous excluons toute
responsabilité pour tous les dessins et textes de ce manuel,
ils ne servent comme exemples. Si on utilise des données de
ce manuel cela est fait uniquement sur le propre risque de
celui qui applique ces données. L'éditeur ne porte aucune
responsabilité, ni en cas de données non correctes, non
complétes ou fautes, ni en cas de dommages qui pourraient
en sortir.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Les suivants normes Européens sont valables:

PrEN 12975-1

Installations solaires thermiques et leurs composants - Capteurs
solaires - Partie 1: Exigences générales

PrEN 12975-2

Installations solaires thermiques et leurs composants - Capteurs
- Partie 2: Méthodes d'essai

PrEN 12976-1

Installations solaires thermiques et leurs composants - Installa-
tions préfabriquées en usine - Partie 1: Exigences générales
PrEN 12976-2

Installations solaires thermiques et leurs composants - Installa-
tions préfabriquées en usine - Partie 2: Méthodes d'essai

PrEN 129771

Installations solaires thermiques et leurs composants - Installa-
tions assemblées a facon - Partie 1: Exigences générales.

PrEN 12977-2

Installations solaires thermiques et leurs composants - Installa-
tions assemblées i facon - Partie 2: Méthodes d'essai

PrEN 12977-3

Installations solaires thermiques et leurs composants - Installa-
tions assemblées & fagon - Partie 3: Caractéristiques des
performances des dispositifs de stockage pour des installations
de chauffage solaire
































































































